NP 959-14:85-127 REGON 29101079 Strawczyn, dnia 16.04.2018 .
Znak: ZP.271.2.12.2018

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy
w Strawczynie

Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41 30-38-002,
fax 41 30-38-157 prowadzac postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 4 ust.

8 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania (zapytania w zatgczeniu):

Zapytanie nr 1

Przy podtaczeniu 3 jednostek wewnetrznych o wydajnosci min. 2,2kW do agregatu o wydajnoéci 33,6KW
uktad nie uruchomi sie, poniewaz zgodnie z kartg katalogowg aby uktad uruchomit sie potrzeba podtgczy¢
do agregatu jednostki wewnetrzne, ktorej suma wydajnosci wynosi min. 50% wydajnosci agregatu.
Prosze o propozycje rozwigzania problemu. Mozna zmniejszy¢ wydajno$¢ agregatu lub podtaczy¢ wigcej
jednostek wewnetrznych np. 3 x2,2kW i 2x5,6kW.

Odpowiedz
W zamowieniu Zamawiajacy podaje konfiguracje: montaz 3 szt. jednostek wewnetrznych nasciennych o
wydajnosci min. 2,2 kW, wspdipracujacych z 1 szt. agregatu o wydajnosci min. 33,6 kW, co tym samym
podtrzymuije.
Do wykonania systemu zamawiajacy wymaga dokonania uruchomienia po wykonaniu, wykonawca musi
zatem dobra¢ odpowiednie $rodki do przeprowadzenia w/w czynnoSci nawet jezeli wymaga to

podtaczenia wigkszej ilosci jednostek wewnetrznych.
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